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СХЕМА УКЛАДКИ ТЕПЛОГО ПОЛА

Петля №3
16(2,2)х100 п.м.

S = 12м²
шаг = 150мм

Петля №1
16(2,2)х90 п.м.

S = 12м²
шаг = 150мм

Петля №2
16(2,2)х100 п.м.

S = 12м²
шаг = 150мм

Петля №4
16(2,2)х85 п.м.

S = 9м²
шаг = 150мм

Петля №5
16(2,2)х85 п.м.

S = 9м²
шаг = 150мм

Петля №6
16(2,2)х100 п.м.
S = 10м²
шаг = 150мм

Петля №7
16(2,2)х100 п.м.

S = 12м²
шаг = 150мм

Петля №9
16(2,2)х50 п.м.
S = 6м²
шаг = 150мм

Петля №10
16(2,2)х90 п.м.
S = 10м²
шаг = 150мм

Петля №11
16(2,2)х90 п.м.
S = 10м²
шаг = 150мм

Петля №12
16(2,2)х95 п.м.
S = 10м²
шаг = 150мм

Петля №13
16(2,2)х90 п.м.
S = 9м²
шаг = 150мм

Петля №14
16(2,2)х110 п.м.
S = 12м²
шаг = 150мм

Петля №15
16(2,2)х110 п.м.
S = 12м²
шаг = 150мм

Петля №17
16(2,2)х40 п.м.
S = 3м²
шаг = 150мм

Петля №20
16(2,2)х85 п.м.
S = 12м²
шаг = 150мм

Петля №18
16(2,2)х85 п.м.
S = 11м²
шаг = 150мм

Петля №19
16(2,2)х85 п.м.
S = 11,5м²
шаг = 150мм

Петля №21
16(2,2)х50 п.м.
S = 3м²
шаг = 150мм

Петля №23
16(2,2)х80 п.м.
S = 11м²
шаг = 150мм

теплоизолировать
подающую магистраль

шаг = 50мм

теплоизолировать
подающую магистраль

шаг = 50мм

теплоизолировать
подающую и

обратную магистраль
шаг = 50мм

Примечание.
1. При укладке трубопроводов теплого пола
сделать отступ: 
от внутренних стен и перегородок - 100мм;

Петля №8
16(2,2)х50 п.м.

S = 5м²
шаг = 150мм

теплоизолировать
подающую магистраль

шаг = 50мм

Петля №16
16(2,2)х75 п.м.

S = 9м²
шаг = 150мм

Петля №22
16(2,2)х65 п.м.
S = 4м²
шаг = 150мм

от наружных стен - 300 мм. 

Утвердил

Петля №24
16(2,2)х60 п.м.
S = 4м²
шаг = 150мм

Петля №25
16(2,2)х60 п.м.

S = 6м²
шаг = 150мм
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 Теплые полы. Блок 1

Труба БИР ПЕКС Стандарт ПЭ-сс   "Бир Пекс" м.п. 2200Ø 16 x 2,2

Пенофол  5  мм м2 270

Сетка штукатурная 100х100 м2 270

Дюбеь-гвоздь 6х40

Хомут пластиковый 4,8х200

шт 2700

шт 6600

Лента монтажная 25 рул 12

"Энергофлекс"

Теплоизоляция трубчатая 2м "Энергофлекс Супер" шт 230"Энергофлекс"

Скотч армированный рул 25"Энергофлекс"
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